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ON-HK.903.25.1.2023                                                                      Leszno, dnia 7 marca 2023r.  

 

                                                               Ocena jakości wody 

 

          Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia                  

7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi                                     

(Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.) 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie 

na podstawie sprawozdań z badań wody z wodociągu publicznego Trzebania  

 

ocenia pozytywnie 

przydatność wody do spożycia 

 

           Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w dniu 21 lutego 2023r. 

w ramach kontroli urzędowej w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy B 

załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zm.) z wodociągu 

publicznego Trzebania z sieci w Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Walczaka w Osiecznej 

przy ul. Zamkowej 2 (sprawozdania z badań nr : OL-W.903.179.2023 z dnia 24 lutego 2023r., 

nr : N/385/2023/LB-WG/PCH/ z dnia 1 marca 2023r. i nr : N/385/2023/LB-AS/PGC/ z dnia  

1 marca 2023r.) wykazały, że woda spełnia wymagania, w zakresie parametrów objętych wyżej 

powołanymi sprawozdaniami z badań, określone w delegacji zawartej w § 21 ust. 1 pkt.1 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zmianami), jako woda 

przydatna do spożycia. 

            Zapach próbki wody został określony jako „nieakceptowalny”, w związku z czym nie 

oznaczono smaku wody; jednakże zaznaczyć należy, iż aktualnie obowiązujące rozporządzenie 

nie określa ścisłych wartości parametrycznych smaku i zapachu, definiując je jako 

akceptowalne i bez nieprawidłowych zmian.  
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            Szacując ryzyko i analizując bezpieczeństwo konsumentów zaopatrywanych w wodę  

z wodociągu publicznego Trzebania powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Lesznie postanowił jak w sentencji. 

 

               

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje: 

 1.  Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o.  

     ul. Nowopolna 5 

     67 – 400 Wschowa  

 2. a/a  

Do wiadomości :  

1. Burmistrz Gminy Osieczna  

ul. Powstańców Wlkp. 6  

64 – 113 Osieczna  
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